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FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI
FONDQ NAZIONALE DI PREVIDENZA PER | LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E

GRUPPO COGENERATORE
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FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI
Via Tommaso Gulli, 39 - 20147 MILANO

C.F.: 80078850155

PIANO COPERTURA

Tubazione montante per passaggio cavo segnale di sgancio. Lo

BOTOLA ACCESSO sgancio dovra essere collegato alla bobina presente nel quadro

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE:

COPERTURA generale dellimpianto fotovoltaico.
Arch. MASSIMO PORRO — \ |
C.so Galileo Ferraris, 134 - 10129 TORINO =] | QEC IMP. CORTILE INTERNO APERTURA DI VENTILAZIONE
C.F.: PRRMSM55R13L.219G .. FOTOVOLTAICO INSTALLAZIONE SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA SU NUOVO SERRAMENTO
FINESTRE PER VENTILAZIONE PERMANENTE ESCLUSO DALL'APPALTO
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TECNICO ABILITATO IN MATERIA ANTINCENDIO:

Arch. MASSIMO PORRO (n° cod. iscrizione M.l.: TO1594A379)
C.so Galileo Ferraris, 134 - 10129 TORINO
C.F.: PRRMSM55R13L219G
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TECNICO ABILITATO IMPIANTI ELETTRICI:
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COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO: A e L L L I B B B B B B B I AL K
(Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.) APERTURA 1 @
DI VENTILAZIONE u —

Arch. ALBERTO PORRO
C.so Vittorio Emanuele 1, 59 - 10128 TORINO
C.F.: PRRLRT58P09L219T

TITOLO
VIA TOMMASO GULLI | 0 |
LEGENDA SIMBOLI
SCALA DOCUMENTO AUTOESTINGUENTE. 55 DI POTENZA ASSORBITA £ GRADO DI PROTESIONE 1965, TIPO

BEGHELLI 218SD con KIT DI EMERGENZA - BATTERIA TAMPONE durata minima 60 min

1:200 | AGGIORNAMENTI: DATA: 30/07/2018

PULSANTE DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE PER IMPIANTO ELETTRICO
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CANALIZZAZIONE VERSO L'ALTO




